
瀬戸内市立牛窓中学校体育館空調設備整備工事

瀬戸内市立邑久中学校体育館空調設備整備工事

瀬戸内市立長船中学校体育館空調設備整備工事

番号 区分 項 事項 内容 回答

1 実施要領 9
【別表１】対
象一覧

【別表１】に面積等の情報ありますが、在室人数は空調必須
面積に対し0.5人/㎡で算出してよろしいでしょうか。

空調設備の設計にあたっては、次の人数を参考に適切なご提
案をお願いします。

通常の学校行事での在室人数は、各校の現在の実人数（生徒
数及び教員数）を参考としてください。
・牛窓中学校：約120人
・邑久中学校：約500人
・長船中学校：約360人

また、瀬戸内市防災ハザードマップに基づく避難所としての
収容人員については、0.5人/㎡ で計算されています。
なお、ハザードマップ上の収容人数は、校舎も含めたものと
なっております。

2 要求水準書 3 施工業務
受変電設備の改造は土日での実施とし、改造および切り替
え作業中は全館停電とさせていただいてよろしいでしょう
か。

受変電設備の改造工事及び切り替え作業を土日に全館停電
にて実施することについては、差し支えありません。
ただし、実際の実施日程や詳細な手順等については、学校行
事や施設利用への影響を考慮する必要がありますので、必ず
事前に学校及び教育委員会と十分に協議・調整の上、決定し
てください。

3 要求水準書 4 配置計画
浸水リスクがある場合の室外機設置高さに関して、L1想定
浸水深はGLからの高さでよろしいでしょうか。

L1想定浸水深は、GLからの高さでお願いします。
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4 要求水準書 4 配置計画

体育館周囲に設置する室外機について、既設室外機はフェ
ンスが設置されておりませんでした。今回工事で設置する
室外機についてもフェンスの設置不要との認識でよろしい
でしょうか。また、体育館周りに設置する盤について、盤内
機器は鍵付きの筐体に収納するためフェンス不要との認識
でよろしいでしょうか。

室外機及び体育館周りに設置する盤のフェンスの設置は、必
須にしておりません。ただし、室外機及び盤の仕様や設置場所
等の状況により、安全対策や維持管理上必要と考えられる箇
所にはフェンスをご検討ください。

5 ― ― ―
体育館付近の一部スペースを資材置場及び産廃集積所と
してお貸し頂く事は可能でしょうか。

資材置場等の貸出は可能です。設置場所は学校及び教育委員
会と協議の上、決定してください。

6 ― ― ―

工事に伴い必要となる水道および電気(コンセント等)に関
して記載ございませんが、体育館内に設置されている設備
を使用させていただいてよろしいでしょうか。また、試運転
に伴う電気代につきましても、御支給いただけるとの認識
でよろしいでしょうか。

学校行事や学校開放等に支障がない範囲で既存の水道・電気
の使用は可能です。試運転に伴う電気代は発注者側で負担い
たします。


